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QUADRO DE CARGAS 2

CIRCUITO

DESCRIÇÃO

TOMADAS (W)

POT. (W) FASE
PROT. (A)

CONDUTOR

(mm²)

100 100 600 1200

1

Sala Motorista/Consultório Enfermagem 02/Vigilância Sanitária 1

13

2920 R
2,5

2

Circulação 05/Circulação 06
1300

10

2,5

3
Vigilância Epidemiológica/Agentes Comunitários/Administrativo/Reuniões/Sanitário

4780

2,5

4

1200

ILUMINAÇÃO (W)

5

2

160

TOTAL

4600 2400 2400 101008001100
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S
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Ar Condicionado Sala dos Motoristas

Ar Condicionado Consultório Enfermagem 02

Ar Condicionado Vigilância Sanitária 

Ar Condicionado Vigilância Epidemiológica

Ar Condicionado Agentes Comunitários 

Ar Condicionado Administrativo 

Ar Condicionado Reuniões 

1

1

1

1

1

1

1

6

7
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6
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4

27 2

3
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2,5

2,5

2,5
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2,5

2,5

FASE

CORRENTE (A)

14,0

S

16,0

12,5

T

R

DIVISÃO DE CARGASLEGENDA: ELÉTRICO
QUADRO DE MEDIÇÃO (1,50m DO PISO)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (1,50m DO PISO)

LUMINÁRIA P/ LÂMPADA. INCAND. COMUM -

EMBUTIR TETO

LUMINÁRIA P/ LÂMP. DE LED - ARANDELA EMBUTIDA

PAREDE

LUMINÁRIA P/ LÂMPADA LED - SPOT - EMBUTIR

TETO h=3,05m

INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - 1,10m DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - 1,10m DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - 1,10m DO PISO

INTERRUPTOR PARALELO - 1,10m DO PISO

TOMADA MÉDIA + INTERRUPTOR - 1,10m DO PISO

TOMADA BAIXA UNIVERSAL - 0,30m DO PISO

TOMADA MÉDIA UNIVERSAL - 1,10m DO PISO

TOMADA ALTA UNIVERSAL - 2,20m DO PISO

TOMADA ALTA PARA COIFA - 1,90m DO PISO

TOMADA ALTA PARA AR CONDICIONADO

NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO, RESPECT.

P

P
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b

c

LUMINÁRIA P/ LÂMPADA LED - BALIZADOR -

SOBREPOR NA GRAMA

LUMINÁRIA P/ LÂMPADA LED - PLAFON - SOBREPOR
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P

LUMINÁRIA P/ LÂMPADA LED - SPOT - EMBUTIR

TETO h=4,50m
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CONDUTOR ELÉTRICO, PASSAGEM PELO PISO E

PAREDE
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